
  

C1

C2

Soleil
Priorité chauffage des murs
Circulateur 1 actif. Clapet 1 sollicité
V1 fermée
V2 ouverte

V1

V2

CA2 CA1



  

C1

C2

Soleil, murs chauds
Priorité cuve pour stockage
Circulateur 1 actif
V1 ouverte
V2 fermée

V1

V2

CA1
CA2



  

C1

C2

Soleil absent. Cuve froide.
Ballon électrique sur horloge
Circulateur 2 actif. Clapet 2 sollicité
V1 et V2 fermées

V1

V2

CA2 CA1
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